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targy: Vértesacsa szennyviztisztito telepen a szennyviz mennyiségmérd meghibasodasa

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tajékoztatjuk T. Polgarmester urat, hogy a Vértesacsa szennyviztisztitd telepen a nyers

szennyviziszap mennyiségének a mérésére beepitett DANFOSS MAGFLO 3100 tipusu

mennyiségmérd meghibasodott. Tarsasagunk Villamos tizemmérnoksége véleménye szerint

méar nem javithatd, cseréje sziikséges.

A SIEMENS ZRT. arajanlata és a tervezett gépészeti és villamos beszerelési munkak alapjan

a becstilt Osszeg 500.030,-Ft+Afa.

Javaslatunk szerint igy az 6nkorményzatokra juto koltség dsszesen:

Kiltségek megoszlasa

SIEMENS indukeios aramlasméré helyszini szereléssel es kiszallassal dsszesen: 560.030,-Fi+Afa

Vértesacsa kozség
59%

Vérteshoglar kozség Bodmér kozség

8%

295.018,-Ft+Afa 165.010,-Ft+Afa

40.002,-Ft+Afa




A 2011, CCIX. torvény a vizikézmi-szolgaltatasrol 30.§ (1) szerint Az ellatasbiztonsag
fenntartasa érdekében a vizikozmii-szolgaltatd elvégzi azokat a hibajelleggel. vératlanul
felmeriils beavatkozasokat, amelyek a szamvitelrdl szolo tdrveny (atovabbiakban:Szt.)

rendelkezései értelmében az értéknoveld felujitasok korében szamolhatok el.

30.§ (2) A vizikézmii-szolgéltaté — az (1) bekezdésben foglaltakon til — elvégez a feltjitas
kérébe tartozd barmely olyan beavatkozést is, amely elmaradasa az ellatas biztonsagat

veszélyeztetné vagy egyéb karveszély felmertilésével kozvetlentl fenyeget.

30.§ (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felujitasi beavatkozasok sziikségének felismerését
kovetben a vizikozmil-szolgaltaté az ellatasért felelost haladékialanul tajékoztatja. Az
ellatasért felelés az elvégzett munkalatok indokolt koltségeit megtériti.

Kérjilk a fentiek alapjan a szennyviz mennyiségmérét  tarsasdgunktél mint a Vértesacsa-
Vértesboglar-Bodmér szennyvizelvezeté rendszer ellatasért felelés Onkormanyzata siirg6sen

megrendelni sziveskedjék a 2014. évi bérleti dij terhére.

Tisztelettel:

By,
Karaszi Gaspay
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Siemens MAGFLO indukciés aramlasmérdk viz kozegre, kompakt vagy szeparaitan is szerelhet LCD-s tavado elektronikaval ,
: o ke : o312 30%:kedvezm.
! Kedvezményes
LP Ft/db arldb

Osszesen Szallit.

| Polemens MAGELS L 'MAG5000 tipust LCD kijelz6s tavadé elektronika fej I
|pdiosiamEmiasmEn: a karimas mérdcstre raszerelhetd kivitel vagy kuldnvalasztva
10 7ME6910-1AA10-1AAD 1 IMAGS5000 tipust (IP67, poliamid) |

i f 4 'is szerelhetd un. Falitartd és dupla kabelezés segitségével i e Sae60s | seabati | w2l | 2Rl
LCD-s tavado elektronika része IKimenet: 4-20 mA. impulzus. relé
Taplalas: 115-230V AC 50/60 Hz m ' IMP :

'Siemens MAGFLO IDN100, 4 Inch T T | I " B |
{Indukcids dramlasmérd {EN 1092-1, PN 16 _ |
[MAG 5100 W tipust | mOm&cn steel flanges ASTM A 105, 150micron coating g
: ikarimas mérdcsd része | Liner Material: Hard NBR Rubber P i . i -
20 (TEGSZCATONEARAT 1 _Am kijelzés tavado elektronika kilon  |Electrodes: Hastelloy C-276 _ 9% | @720 | Alda0d 4 2=t : 2dinek
tétel) ! |Sensor for remote transmitter (order transmitter separately) W ! ”
iHossza: 250 mm Metric Polyamid terminal box P
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